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Abstrak
Tujuan penggunaan relai elektronik tegangan lebih dan
tegangan kurang untuk jaringan listrik satu f~sa adalah untuk
memutus tegangan jaringan satu fasa ke pemakai (beban)
secara otomatis untuk melindunginya dari kemungkinan keru-
sakan . jika oleh suatu sebab, tegangan' jaringan listrik naik
melebihi batas normalnya ,atau turun. melampaui ambang
batas minimum yang telah ditentukan. Beban yang dilindungi
dapat berupa: televisi, video, perangkat tata suara, komputer
dan peralatan llstrik a tau elektronik lainnya. Modifikasi dan
iinplementasi dimaksudkan sebagai pengembangan dan pelak-
sanaan dalam bentuk rangkaian nyata berdasar gambar
diagram blok dari TS Madava Rao, profesor. teknik listrik
berkebangsaan India.
Gambar blok diagram Rao untuk tegangan lebih dan
tegangan kurang yang menggunakan dua saklar pemutus
maknetik pada keluarannya, oleh penulis dikembangkan dan
diwujudkan menjadi hanya menggunakan satu saklar pemutus
maknetik saja, dilengkapi dengan indikator audio dan visual.
Indikator audio berupa sistem alarm yang akan berbunyi jika
tegangan jaringan telah naik atau turun melebihi batas yang
telah ditentukan bersamaan ...dengan memutusnya kontaktor.
Indikator visual berupa tiga buah diode pancar cahaya yang
masing-masing menunjukkan apakah tegangan jaringan sedang
dalam batas normal, melebihi atau kurang dari harga peng-
a turan yang telah di tetapkan.
Uji labora torium terhadap rangkaian menunjukkan
kinerja yang memuaskan dalam arti mampu bekerja memutu5
jaringan ke beban sesuai dengan rancangan pada pengaturan
140 volt dan 260 volt. Pada tegangan jaringan 380 volt alat
masih bekerja, pada 440 volt sekering pemutus .bekerja
memutus catu daya ke rangkaian sehingga reJai elektronik
sepenuhnya terbebas dari jaringan.
Pendahuluan
. ·f .. ·•
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Oleh adanya berbagai gangguan· terhadap sistem,
tegangan jaringan listrik seringkali mengalami gejolak naik
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dan turun dari harga normalnya~ Dalam batas-batas tertentu,
kebanyakan peralatan listrik atau elektronik masih bisa ber-
tahan. Namun, jika .naik atau turunnya. sampai berada di luar
toleransi, peralatan yang tersambung dengan jaringan dalam
keadaan hidup dapat menjadi ru~ak.Naiknya tegangan jaringan
sampai sekitar 400 Volt yang kadang dialami konsumen sering
memakan korban barang elektronik mewah seperti video dan
sitem perangkat tata suara. Dalam peralatan sistem stabili-
sayor tegangan yang kini banyak dijual di pasaran,gejolak
tegangan jaringan dapat distabilkan sepenuhnya oleh sistem
pengatur otomatiknya. Namun, oleh suatu hal dapat terjadi
bahwa sistem otomCl:tiknya ga.gal bekerja, yang akhirnya sarna
saja~ dapat berakibat fatal bagi pesawat yang memakainya.
Untuk mencegah kerusakan peralatan listrik atau elektronik
yang disebabkan oleh gejolak tegangan jaringan yan,g ekstrem,
diperlukan suatu rangkaianpelindung yang dikenal den.gan
nama relai tegangan lebih dan tegangan kurang (over and un-
der .voltage relays). Istilab. relai elektronik menunjukkan
bahwa relai tersebut dibuat dari komponen elektronika,
sedang jarin.gan listrik satu fasa menunjukkan aplikasi relai
dalam sistem jaringan.
TS Madava Rao, seorang profesor teknik listrik ber-
kebangsaan India dalam bukunya: "Power Sistem Protection;
Static Relays" memberikan pembahasan mengenai relai elek-
tronik untuk tegangan lebih dan tegangan kurang. Dalam
istilah teknik Iistrik, relai ini disebut relai pelindung (protec-
tive relay). Namun, seperti umumnya, bu'ku-buku teks, Rao
hanya berhenti sampai hlok diagram saja. Untukdapat
menjadikannya sebagai benda nyata yang <lapat berfungsi ;.
sesuai dengan kegunaannya, mahasiswa teknik elektrolelek- .~
tronika maupun para praktisi harus mampu menjabarkannya
dalam bentuk gambar rangkaian lengkap sehingga dapat
diraklt.
Berdasar konsep dari Rao tersebut, penulis telah me-
modifikasi dan m,engimplementasikannya rnenjadi rangkaian
nyata yang telah diuji coba dalam 1aboratorium pendidikan
teknik elektro FPTKdan bekerja baik sesuai dengan rancang-
an.
Modiflkasi dan ImpJementasI RelalEJektronlk Tegangan LebIh
dan Tegangan Kurang Untuk Jaringan Llstrik Satu Fasa
49
Konsep Dasar Relai Pelindung TeganganLebih dan Tegangan
Kurang
, .
Ko'nsep dasar relai peIindung tegangan. Iebih dan
tegangan kurang yang dinyatakan oleh Rao dalam bentuk
gambar biok yang dapat diartikan sebagai berikut (gambar
la).
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Gambar la. Diagram Blok kombinasi, relai tegangan lebih dan
tegangan kurang berdasar konsep Rao.
Tegangan jaringan yang dideteksi naik turunnya dima. -
sukkan ke transformator (a) untuk diturunkan. kemudian di-
ubah menjadi tegangan searah oleh penyearah (b) dan dihaIus-
kan oleh rangkaian filter (e), Dari sini sinyaI .. dimasukkan ke
detektor tingkat (d). masing-masing untuk jalur tegangan
lebih dan jalur tegangan kurang. Det~.ktor,akan mendeteksi
flu.ktuasi sinyal masukan dengan membandingkannya terhadap
sinyal searah (de) stabil +24 Volt yang dieatu dari luar seba-
gai pembanding. Apabila tegangan jaringan naik Iebih tinggi
dari tegangan pembanding. detektor tingkattegangan leqih
akan mengeluarkan sinyal yang selanjutnya diperkuat oI~h
penguat terintegrasi (e) untuk mengaktlfkan kontaktpr
tegangan Iebih (f) sehingga membuka. -SebaIiknya. jika
tegangan jaringan turun melampaui ambang peng~tEran
terendahnya sehingga Iebih rendal1 dari' tegangan stil'bil.
detektor tegangan kuranglah yangaK~n mePiberi~an reaksi ke
kontaktor tegangan kurang (g Sampal i).· ' ,.,
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Modifikasi dan Implementasi
•• f' ~ ;. '
Dari konsep dasar relai elektronik yang dikemukakan
oleh Rao tersebut, penulis mengembangkannya menjadi suatu
rangkaian yangsecarablok seperti terlihat pada gambar lb
berikut ini. .• , .' .
Dari gambar terliha't bahwa modifikasi mencakup:
1. Penggunaan hanya satu relai kontaktor saja sehingga lebih
ekonomis dan sederhana dalam pengawatannya.
2. Pengguriaan indikator "normal", "over" dan "under".
3. Penggunaan sistem alarm.
4. Penghilangan tegangan pembanding dari luar (external aux).
Cara Kerja Rangkalan:
Cara kerja rangkaian berdasar blok diagram pada
gambar lb adalah sebagai berikut:
I teqanlJafl
I iaringan
I~atur I
·Itaraf te -
gangan
Ikurang
~ ledilllli-kiltor;lperJgatllr~'I detektor i 1~~ I
taraf te - tingkat I -'under' !
gangan lebih teg.lebih
I
(b)
Gambar lb. Diagram Blok kombinasi relai tegangan lebih dan
tegangan kurang rancangan penulis sebagai
modifikasi gambar la..
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Tegangan jaringan yang akan dimonitor diberika.n ke rangkai-
an sekaligus digunakan untuk mencatu rangkaian dengan cara
diturunkan dan disearahkan oleh catudaya sistem dan diteksi.
Selanjutnya tegangan diberikan ke 'regulator tegangan untuk
pencatuan sistem, ke pengatur level tegangan lebih (over) dan
pengatur level tegangan kurang (under) serta ke rangkaian
penstabil tegangan yang digunakan sebaga-i tegangan pemban-
ding atau acuan. Tegangan pembanding :inilahyang menggan-
tikan tegangan luar ,+24 Volt pada blok diagram Rao.
Seperti halnya pada blok diagram gambar la, disediakan
dua buah detektor tingkat, masing-inasing digunakan untuk
menandingkan'tegangan acuan dengan tegangan dari pengatur
level tegangan lebih, serta tegangan acuan dengan' tegangan
'dari pengatur level tegangan kurang. Jika tegangan jaringan
naik melebihiharga nominal yang ditetapkan melalui peng-
atur level 'tegangan leb.ih, maka' c detektor, tingkat tegangan
lebih akan memberikan sinyal ke gerbang sehingga mematikan
sistefr.l. relai, bersamaan dengan itu, alarm berbunyi dan led
penunj~~,-'tegangan lebih rneny~la. Sebaliknya, jika tegangan
jaringari. -1¢bfh rendah dari harga yang ditetapkan melalui
pengatur le-Jel tegangan kurang, detektor tingka t tegangan
kura.nglah yang akan bekerja dengan mekanisme kerja, sarna
dengan jika' terjadi tegangan lebih. Pada kondisi tegangan
jaringan dalam batas-ba.tas normal,' maka sistem relai hidup
(berarti relai menyambung) dan led penunjuk tegangan normal
menyala.
Gambar Raogkaian Lengkap
Gambar rangkaian lengkap se1?agai: il1fpl~ementasi blok
diagram gambar 1b adalah seperti terlihat p~oa gambar 2.
'fegangan jaringan diturunkan menjadi dua ..,gtacam yakni 15
Volt d~n 9 Volt. Yang 15 Volt untuk pengatur level tegangan
lebih dan tegangan kurang, tegangan acuan dan Ie regulator
7812 yang mencatu penanding dan sistem relai. Tergangan 9
Volt untuk Ie 7805 yang mencatu led penunjuk tegangan lebih
dan tegangan· kurang/gerbang~gerbal1g logika dan sistem
alarm. Sebagai tegangan acuan digunakan zener diode '4,7
..,.. Volt yang mendapat sumber arus konstan dari JFET 5458.
Sistem rangkaian model ini memang lebih mahal dibanding
jika menggunakan resistor seri. Namun, penggunaan JFEI'
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Gambar 2. Rangkaian Iengkap relai elektronik tegangan Iebih
dan tegangan kurang (bersambung).·
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Gambar 2. Rangkaian lengkap relai elektronik tegangan lebih
dan tegangan kurang (sambungan).
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sebagai sumber arus konstan untuk diode zener adalah memi-
liki kelebihan pada kestabilan tegangan konstan yan,g dihasil-
kannya (Hogen boom, 1988:35). Pengatur level tegangan lebih
dan tegangan kurang masing-masing menggunakan resistor
variabel (VR), VR1 untuk mengatur level tegangan lebih dan
VR2 untuk mengatur level tegangan kurang. Detektor tingkat
menggunaka,n IC op-amp CA 3140 yang dilengkapi dengan
pengatur kompensasi. Iel sebagai penanding tegan,gan lebih
dan IC2 sebagai penandin,g tegangan kurang. Jika tegan,gan
jaringan naik sampai f!'enyebabkan kaki tengah VRI berte-
gang,an lebih tinggi dari tegangan acuan pada zener (4,7
Volt), maka tegan,gan, pada ,terminal non inverting (+)pada
le1 yang berfungsi sebagai detektor tingkat tegangan lebih
akan lebih tinggi dari tegangan pada terminal invertingnya
(-). Akibatnya, keluarannya akanberada pada tegangan jenuh
positifnya {sekitar 10,5 Volt). Sebaliknya, jika tegangan
jaringan normal atau turun, tegangan pada terminal non
invertingnya akan lebih rendah dari te,gangan pada terminal
invertingnya sehingga detektor tingkat tegangan lebih tidak
akan . bereaksi (keluarannya ber~da pada tegangan jenuh
negatifnya, yakni mendekati 0 Volt karena menggunakan catu
tunggal).
Apabila terjadi penurunan tegangan jaringan, maka
tegangan pada kaki tengah pen.gatur tegangan kurang (VR2)
akan turun. Jika penurunan tegangan jaringan sampai menye-
babkan tegangan pada kaki tengah VR2 ini .lebih rendah:. ~ari
tegangan acuan, maka tegangan terminal yang inverting pada
leZ akan lebih' rendah dari tegangan terminal non inverting-
nya. Akibatnya IC2 yangberfungsi sebagai detektor tegangan
kurang akan bereaksi, menuju ke jenuh positipnya~ Jika te-
gangan jaringa,n dalam kondisi normal atau lebih tinggi,
keluaran te2 ini akan berada pada jenuh- negatipnya (luen-
dekati 0 Volt) kdrena tegangan pada terminal invertin:gnya
yang dihubung ke kaki tengah VR~ lebih tinggi dari tegdngan
acuan pada tern1inal non invertingnya. Transistor pada
keluaran masirig-masing detektor mempunyai dua fungsi,
yakni sebagai penyesuai tegangan keluaran detektor dengan
masukan digital un,tuk mengemudikan gerbang fun:gsi OR dari
jenis TI'L, yang keduanya sebagai pembalik(inverter) m.eng-
ingat fungsi OR dilaksanakan oieh ;gerbang NAND. Keluaran
fungsi OR akan berada pada taraf tinggi jika salah satu atau
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semua masukannya bertaraf . tinggi,.· Pad~ fungsi OR yang.
dilaksana.kan oleh gerbang NAND, kondisi masukan. yang
mensyaratkan keluaran bertaraf tinggi. adalah.: ~ebaljkann·ya,.
yakni jika salah satu atau' semua masukannya.: bertaraf
rendah, keluaran akan bertaraf: tinggi. Penggunaan.;gerba.ng
NAND di sini dimaksudkan sebagai penghem~:ta~ komponen,
mengingat pengemudi indikator led maupun ~:lCi:rm..rrtengguna-
kan 'gerbang NAND. Demikian sehingga jika terjaqi. tegangan
kurang atau t~gangan lebih pada jaringan, rnaka. p~nanding
yang bersangkutan akan berada pada tegangan je~uh.:.P9~itip­
nya (taraf ting:gi) sehingga menyebabkan transistor 'pada:
keluaran didorong menuju kondisi jenuhn_y;C;l. (.teg.an!gan· :lsol~1<,tor
mendekati 0 Volt). Keluaran gerbang.t Nl ~.kan/)· b~rada :~,@ada
taraf tinggi, yang menyebabkan transistor TR4. tnenjadj jenuh.
Jenuhnya T·R4 ini mengakibatkan titik pertemuan.R10 dengan
R1I .jatuh ke 0 Volt sehingga basis TR5 tidak mendapat
tegangan panjar. Akibatnya TR5 akan mati dan relai tidak
mendapat tegangan sehingga konta,knya akan terlepas.·
Matinya TR5 ini juga menyebabkan Led penu~juk. "normal"
padam. Pada saat kondisi tegangan jaringan pada batas
normal, karena keluaran kedua detektor berada pada taraf
rendah, maka TR2 maupun ITR3 akan mati sehingga kedua
masukan ke gerbang Nl praktis terhubung ke catu +5 Volt
masing-masing melalui R7 dan R·B (berada pada taraf tinggi).
Akibatnya keluaran gerbang Nl akan rendah sehingga mem-
buat TR4 mati. Matinya TR4 membuat basis TR5 mendapat
tegangan panjar maju dari +12 Volt melalui RIO dan Rl.1
sehingga "fR5 ini jenuh. Maka relai akan mendapat tegangan
sehingga kontak-kontaknya' menyambung dan led penunjuk
"normal" juga menyala.
Indikator "Over" dan "Under"
lndikator over dan under menggunakan flip-flop yang
dibentuk oleh gerbang N4 dan N5. Flip-flop ini dikemudikan
olehgerbang N2 dan N3. Kedua gerbang ini herfungsi sebagai
inverter.Pada kondisi normal,. seperti halnya dengan gerbang
N1, keduanya akan mendapat n1Cisukan taraf tinggi (logika 1)
sehingga keluarannya akan bertaraf rendah (logika 0). Logika
o p'~da kedua masukan flip-flop akan menyebabkan kedua
kefuarannya bertaraf tinggi. Karena anode kedua led dihubung.
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ke +5 Volt, taraf tinggi pada keluaran flip-flop menyebabkan
led tidak mendapat panjar maju sehingga tidak menyala. Jika
dimisalkan terjadi tegangan lebih pada jaringan sehingga TR2
menjadi jenuh, maka masukarigerbang N3 akan bertaraf
rendah dan keluarannya menjadi bertaraf tinggi. Karena
keluaran gerbang N4 yang bertaraf tinggi (kaki 11) juga
diberikan ke masukan gerbang N5 (ka·ki 10), maka sekarang
ked'ua masukan gerbang N5 (kaki 10 dan" 9)bertaraf ··ting.gi
sernua, yang menyebabkan keluarannya (kaki' 8) ,bertaraf
rendah. Akibatnya led penunjuk overmendapat panjar maju
dan menyala. Sementara itu, led penunjuk under tetap padam
,karena selain gerban;g N4 mendapat masukan taraf re,ndah
dari gerbang N2 (kaki 13) ia juga mendapat masukan taraf
rendah dari keluaran· gerban~g· N5 (kaki 12). Dengan mekanis-
me kerja yang identik untuk gerbang pasangannya, jika
tegangan jaringan turun kurangdari taraf yang telah .dit~ntu­
kan, maka giliran led under-Iah yang menyala. R13 dan R14
masing-masing u~tuk membatasi arus Led serta melindungi
gerbangnya dari arus yang berlebihan.
Sistem Alarm
Sistem alarm' menggunakan rangkaian multivibrator tak
mantap yang dibentuk olehgerbang N6 dan N7. Kerja multi-
vibrator ini dikemudikan melalui terminal masukan pin 5 pada
gerbang N7 yang dihubungkan de,ngan keluaran gerbang Nl.
Selama terminal masukan ini berada pada taraf rendah'
(terjadi saat tegangan jaringan dalam batas-batas normal),
keluaran gerbang N7 akan terkunci pada taraf ting.gi sehingga #'
multivibrator tidak bekerja. Jika terjadi tegangan lebih atau
tegangan kurang pada jaringan mekanisme yang'menyebabkan
salah satu masukan gerbang Nl bertaraf rendah menyebabkan
keluarannya bertaraf tinggi.Dengan demikian, hidupnya tran-
sistor Tr4 yang membuat T~5 mati dan relai takditenagai
akan bersamaan dengan kerja alarm karena pada saat ini
masukan pin '5 pada gerbang N7 bertaraf' tinggi..Tra~sistor
Tr6 dan Tr7 berfungsi untuk menguatkan arus keluaranmulti-
vibrator sehin.gga da.patdiumpankan ke speaker.
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Penyetelan untuk me~etapkan batas-batas tegangan
jaringan terendah dan tertinggi pada harga yang diiriginkan
palir:tg rD: udah. dilakukan dengan variac (sumber sinyal arus
bolak~bal~k ~ang dapat diatur). R~ngkaian ti~ggal dihubungkan
ke var~.~~ !yang mendapat tega;rtg:atf'i"sumb,e'r dari jaringan. .
Tegangit.'n' keluaran variac diukut~ 'dan di~tur,pada 220 Volt ac.
VRI (pe'ngatur kepekaaIJ.:' .t.~g9ingan lebih) ,~,ip\ltar berlawanan
jarum jam sampai penuh {ke kiri}(,,', Juga VR2 (pengatur
kepekaan tegan'gan kurang) diputar se~rah jaru,gl .jam sampai
penuh (ke kanan). Pemutaran dilakukan d~ri; a'rah' Ie penguat
operasi. Dalam kondisi ini led penunjuk unormCil n harus
menyala, dan kontak-kontak relai menyambung. Sela:njutnya~
tegangan keluaran variac dina"ikkan sampai pada ha'rga
tegangan sesuai dengan keinginan, yakni pada tegarigan
jaringan tertinggi berapa nantinya alat mulai' bekerja memu-
tus tegangan. Misalnya saja pada tegangan 250 Volt. Setelah
tegangan ini tercapai, VRl diputar perlahan-Iahan searah
jarum jam. Pengaturan berhenti sampai led penunjuk "normal"
padam, led penunjuk "over" menyala dan alarm berbunyi.
Sekarang giliran untuk pengaturan tegangan rendahnya.
T~gangati. variac diturunkan sampai di bawah harga normal-
nya, yakni pada suatu harga'· y'ang di~nginkan saat ra~gkaian
mulai bekerja memutuskan tegangan jaringan. Misalnya saja
pada tegangan 180 Volt. Setelah tegangan ini tercapai, VR2
d1putar perlahan-lahan· berlawanan jarum jam. Pengaturan
. berhenti sampai led penunjuk "under ll menyala dan alarm
berbunyi. Jika dari hasil pengaturan yang disebutkan di atas
rangkaian tidak bereaksi" tentu ada kesalahan yang berupa
kerusakan komponen, kesalahan hubungan atau hasil penyol-
deran yang tidak baik.
Dalam hal variac tidak tersedia, pengaturan dapat dila-
kukan dengan bantuan sebuah trafo daya yang berfungsi
sebagai auto-transformer. Batas te,gangan tertinggi', dan
terendahnya tergantung dari tegangan terrnindl ·sekunder.
Misalnya, diinginkan untuk n~ .!netapkan sistem proteksi
bekerja pada tegangan 220 Volt + 30 Volt, berarti rangkaian
dkan bekerjamemutus tegangan pada harga 1YO Volt dan 250
Volt. Untuk itu dibutuhkan trafo yang meinpunyai tegangan
terminal sekunder 30 Volt.
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Hasil Uji Coba
Hasil uji coba prototipe rangkaian di lab.oratorium
dasar-dasar listrik menunjukk~n kinerja yang memuaskan.
Alat bekerja sesuai dengan rancangan, . yakni m-emutus'
tegangan jaringan ke pemakai secara otomatis pada te.gangan
. 140 Volt untuk proteksi tegangan kurangnya dan 2~O Volt
untuk proteksi tegangan lebihnya. Saat te,gangan jaringan di-
naikkan menjadi 380 Volt rangkaian masih bekerja, ~alam arti
jaringan ke pemakai tetap terputus, alarm berbunyi dan in(1i-
kator tegangan lebih menyala.Saat tegangan jaringan dinaik-
kan sampai dua kali lipat dari tegangan normalnya, yakni
menjadi 440 Volt, sekring pengaman bekerja memutus jaring-
an ke rangkaian pellndung sehingga otomatis alat tidak
berfungsi. Tidak berfungsinya alat berarti pula hubungan
beban ke jaringan juga terputus, akibatnya baik rangkaian
pelindung .maupun beban yang dilindungi terhindar dari
kerusakan.
Penutup
Mengingat sistem relai ini berfungsi sebagai pelindung,
maka harus dapat diandalkan kerjanya. Untuk itu Ie regulator
harus diberi logam pendingin yang memadai agar pelindung
thermal internalnya tidak bekerja jika tegangan jaringan
cenderung sering berada di atas harga normalnya. Trafo daya
yang digunakan sebaiknya dipilih yang dua ampere atau lebih
walaupun arus yang dibutuhkan rangkaian tidak begitu besar.
Karena 5ulitnya mendapatkan trafo yang berkualitas baik di
.. ·pasaran, maka pemilihan trafo dengan arus yang Iebih besar
sangat dianjurkan untuk menjaga ketahanan alat terhadap
tegangaJ! jaringan yang sering naik. Pengaturan keras lemah-
nya alarm dilakukan dengan mengubah harga RIB.
Sistem relai ini juga dapat digabung dengan sistem
stabilisator tegangan jaringan yang .banyak dijumpai di
pasaran untuk menc~gah kemungkinan kegagalan stabilisator
dengan cara menyisipkan relai di antara stabilisator dan
hpemakainya. Tegangan jaringanakan tetap distabilkanoleh
sta·bilisator t jika sistem pen.gatur te:.ganganotomatik pada
stabilisator gaga] bekerja sehingga gejolak tegangan jaringan
tidak dapat dikendalikan, maka relaielektronik akanmemu-
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tus tegangan jaringan ke pemakai pada tegangan kerjanya.
Untuk itu, relai harus diatur supaya bekerja pada batas
bawah dan batas atas tegangan kerja pemakai. Dengan sistem
kerja gabungan ini, keamanan pemakai lebih terjamin.
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